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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 07.1996r - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz U.2017.1332 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:
Przebudowa czeSci wspdlnych instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Chojnowie przy u}. Plac Dworcowy 1

Inwestor:  Chojnowski Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
59.225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Dariusz Kujawa

Upr Bud Nr 124/860w
Upr Bud Nr23/91/Lw

podpis

Preebudowa instalacyt gazowe] w budynku witesstaliyn: wiclorodsgnnym
w Chajnowie pry wl. Play Dwercowy 1
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Opis techniczny.

11. Podstawa opracowania.

- ZzZlecenie inwestora,
- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r
(Dz U.nr75, poz 690)tj zdnia 17 lipca 2015 . (Dz U. z 2015 poz 1422) z pdzniejszymi
Zmianami

- obowiazujgce normy i przepisy.

1.2.  Stan_istniejacy. t

Budynek posiada instalacje gazowa z rur stalowych laczonych przez skrecanie,
doprowadzajaca gaz do poszczegdinych odbiornikow gazowych (kuchenki gazowe
czteropalnikowe). Pomiar gazu zapewniajg gazomierze roéznych typéw umieszczone w czesci
komunikacyjnej mieszkan t.j. W przedpokojach oraz w fazienkach.

Budynek jest czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem Posiada przytacze gazowe z
zastosowaniem zaworu w wentylowanej skrzynce gazowej na zewnatrz budynku przy drzwiach
wejsciowych od strony ulicy

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznej instalacii gazowej od gldwnego
ogniowego zaworu, ktbry nalezy usytuowaé w wentylowane] szafce gazowej na wysokosci 50 ¢m
od powierzchni chodnika do istniejacych podejs¢ pod gazomierze z zastosowaniem zawordw
kulowych o $rednicy 25mm, ktére usytuowane bedg na klatce schodowej na poszczegéinych
pietrach W lokalach przewiduje sie przebudowe cafej instalacji za gazomierzem z rur
miedzianych doprowadzajac instalacje do kuchenek gazowych czteropalnikowych z piekamikiem

1.4, Instalacja gazowa.

Aktualne obowigzujgce przepisy wymagajgq stosowania w instalacjach gazowych rur
stalowych bez szwu lub miedzianych twardych
W opracowaniu proponuje sig projektowang instaiacjeg gazowg wykonac zrur stalowych

plon gazowy na kiatce schodowej)

Projektowana instalacja gazowa przebiega od gléwnego zaworu ogniowego komorkg
piwniczng na wspolny korytarz piwniczny gdzie wykonane zostanie podejscie do jednego pionu
gazowego Na wszystkich kondygnacjach budynku gazomierze usytuowane sg w czesciach
wspolnych budynku tj na wspélnych korytarzach zamykanych na klatce schodowej Sposob
prowadzenia instalacji przedstawiajg rysunki. Pion gazowy na wszystkich kondygnacjach
usytuowany bedzie w $rodkowej czesci wspolnego korytarza przy ktdrym usytuowane bedg
gazomierze Za gazomierzami nalezy wykonac galgzki zasilajace poszczegoélne mieszkania z rur
miedzianych o Srednicy 22*1,0 i 18*1,0 mm iaczone za pomocy lutowania na twardy lut
(dopuszcza sie montowanie instalacji gazu z rur miedzianych na ztaczki zaprasowywane w

Preehudowa instalagi gayowe w budynku raiessfalnym wiclsrodsinnyn:
w Chgjnowie preyy sl Plae Dworcowy 1
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technologii firmy SANHA-Pres gaz, ki6ry zostat uznany, zatwmerdzony i cb]@ty- certyflkatem?ﬁﬂi@ w
Krakowie). Odbiorniki gazu tgczy€ z instalacjq za pomocy potaczen roztacznych skrecanych i
gwintowanych. Instalacje gazu prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikow

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem oraz po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od
tynku. Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy), przewody prowadzié
w rurach ochronnych, miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym
korozji rur Rury ochronne w stropach powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony stropu.

Zawdr powinien szybko i szczelnie zamykaé przeptyw gazu przy obrocie 0 90° na prawo, z
pgranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka.

Do uszczelnienia potaczen gwintowanych uzywaé taéme teflonowg lub inne materialy o
zbhzonych wlasno$ciach oraz réznego rodzaju elastycznych preparatéw uszczelniajgcych np
paste Gebatout, Zywice beztlenowg Gebetanche-Gaz itp,

Rury mocowaé za pomocg uchwytdéw wykonanych z elementdw stalowych Uchwyty
(obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych ko{;kéw rozporowych

. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzié w odleglo$ci co najmniej
0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast przewody instalacii
gazowej krzyzujgce sig zinnymi przewodami instalacyjnymi powsnny byc
oddalone co najmniej,0 0,02m.

Odiegioéc przewodow gazowych od urzadzen tskrzqcych i otwartego ognia winna
wynosi¢ minimum 60cm _

ISTALACJE MOZE WYKONAC PRZEDSIEBIORSTWO LUB OSOBA FIZYCZNA
POSIADAJACA UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA WYZEJ WYMIENIONYCH ROBOT,

Protokét z pozytywnego odbioru préby szczelnosci i wytrzymatosci, potwierdzony przez
przedstawiciela DZG, stanowi¢ bedzie postawe do przekazania instalacji do eksploatacji

Nie przewiduje sig¢ przebudowy instalacji gazowej na odcinku od istniejacych podejs¢ pod
gazomierze do odbiornikéw gazu zamontowanych w poszczegéinych lokalach mieszkalnych
Nalezy polgczy¢ istniejacg instalacje gazowg w poszczegdlnych mieszkaniach z nowym
podejéciem pod gazomierze demontujac istniejace podejscie pod gazomierze i w migjsce tego
potaczyé obie czesci instalacji gazowej. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy wykonaéd
gtéwna probe szczelnosci i wytrzymaltosci poszczegéinych galazek instalacyjnych i po
pozytywnym wyniku udostepni¢ lokatorom do bezpiecznej eksploataciji

1.5. Zapotrzebowanie gazu dla jednego budynku

zapolrzebowanie gazu
- Kuchenka gazowa czteropainikowa
13*9,00*0,12m?/h = 14,04 m3/h
- Kociol centrainego ogrzewania{dla indywidualnego montazu w przyszioéci przez
fokatoréw — obecnie brak jest zamontowanych gazowych kottéw centrainego ogrzewania)

13*18*0,12m3/h = 28,08 m3/h
wspodtczynnik jednoczesnosci poboru gazu 0,375
t gaczne zapotrzebowanie gazu 15,80 ms/h

Przyjeto rury o $rednicy 50 mm na poziom gazowy w budynku.

Pregbudowa instalaci gazowsf w budynken miessbalnym wiclrodsinnym
w Chofuowie prey ul. Plac Dworcowy 1
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1.6. Pomiar gazu

Pomiar ilodci zuzywanego gazu odbywaé sig bedzie przy pomocy gazomierza G1.6 o
przyptywie minimalnym 16 dm3/h oraz maksymalnym przepiywie do 2,50 m3/h -13 szt, ktére
posiadajg wymiary gt x szer x wys 173 x 244 x 292 mm. Przed gazomierzem jest zainstalowany
zawo6r kulowy odcinajacy o srednicy 25 mm.

Gazomierze umieszczone beda na klatce schodowej na wysokosci 1,80 m ficzac od podtogi do
spodu gazomierza, kiére moZna zabezpieczy¢ typowymi, metalowymi, wentylowanymi szafkami na
gazomierze

1.7.  Obszar oddzialywania obiektu.

Zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 56/64 w Chojnowie przy
ul Plac Dworcowy 1 i nie wychodzi poza jej obreb

1.8. ZapobieZenia negatywnemu oddziatywaniu na zdrowie ludzi i na §rodowisko.

Uchwata nr XLI/1407/17 sejmiku wojewddztwa dolno$laskiego z dnia 30 listopada 2017 r
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa dolnoslgskiego, z wytgczeniem Gminy
Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacii instalacji, w ktérych nastepuje
spalanie paliw. Spalanie paliwa gazowego zachodzi w instalacji, z ktérej emisja czastek stalych
(pytu) jest znikoma i nie przekracza granicznych wielkoéci emisji.

19.  Ochrona konserwatorska

Zgodnie z miejscowym pltanem zagospodarowania przestrzennego budynek znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskie;.

1.10. Uwagi koncowe.

— Prace montazowe winni wykonywa¢ robotnicy posiadajacy odpowiednie

uprawnienia
— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz Il - ,nstalacie sanitarne i przemystowe”

oraz zgodnie z ,warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki,
budowle i ich usytuowanie” (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Zmiany: Dz U z
2003 r. Nr 33, poz. 270)

— wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowe] muszg byé wykonane
przez osoby majace odpowiednie uprawnienia,

— wszystkie urzgdzenia gazowe powinny posiada¢ atest IGNIG ,E" (energetyczny)
i .B" (bezpieczenistwa).

— prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

— wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

— uzyska¢ pozwolenie na wykonanie robot budowlanych ze Starostwa Powiatowego
w Legnicy.

Preebudowa instalagi gazowef w budynkn miesskalaym wielsrodzinnym
w Chofuowse pryy wl, Plac Dworcowy 1
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
{ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. Dz.U.03.120.1126)

2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow realizacji zamierzenia budowlanego.

Instalacia gazu

Wytyczenie frasy projektowanej instalacji,
Wykonanie przebi¢ w $cianach.
Osadzenie rur ochronnych
Podwieszenie rur miedzianych instalacji gazu, potaczenie rur i ksztattek przez lutowanie,
zamocowanie armatury odcinajacej. 3
Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci przez Wykonawce
Podiaczenie urzgdzen gazowych.
7 Wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej oraz zagazowanie instalacji
przez dostawce gazu, tj DSG Sp z 0.0 we Wroctawiu, Zaktad Gazowniczy Legnica
H

o N —

o o

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Calos¢ prac odbywaé sie bedzie w budynku przy ul. Plac Dworcowy 1 w Chojnowie
Prace beda miaty migjsce wewnatrz budynku — czesci wspoine (korytarze i klatka schodowa) oraz wewnatrz
lokali mieszkalnych

2.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

1. Wykonanie przebi¢ w $cianie zewnetrznej i fragmencie dachu — mozliwoé¢ upadku z
wysokosci elementdw gruzu.

Praca na wysoko$ci przy budowie kanatu wentylacyjnego— mozliwos¢ upadku z wysokosci,
Przycinanie elementow obudowy kanatu wentylacyjnego - praca z urzgdzeniami tnacymi
Wstrzeliwanie kotkéw pod elementy mocujace — praca z wiertarkg udarows

Sktadowanie gruzu i elementow instalacji - ograniczenie drég ewakuacyjnych

Praca na rusztowaniu lub podnoéniku — ograniczenie drog komunikacyjnych na terenie dziatki.

SRS RN

2.4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1. Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkolenie w zakresie wykonywanej
pracy

2. Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie osobom

posiadajacym odpowiednig wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej

4 Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

w

Pregbudowa instalagi gagowey w budynku miesgfaliym wielorodsgnnym
w Cheojnowie prey wi. Plac Duworcowy 1
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2.5,

o

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych-*
niebezpleczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Materialy niebezpieczne nalezy skiadowaé w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami osdb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych
Teren objety rusztowaniami lub podnoénikiem nalezy oznakowac.

Teren zagrozony mozliwoécig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy wylgczy¢ z
komunikacji.

Droge ewakuacji w razie zagrozenia okresla przed przystapieniem do prac kierownik budowy.

Opracowat:

~~

Dariusz Kujawa
Upr Bud Nr124/86/Lw
Upr Bud Nr23/9%w

Proebudowa instalacii gasowes w badynken miessfealyym wiclrodsingym
w Chajnowie przy #l, Plac Dworcowy 1
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INZYHIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-5LH-VYF-CNE *

Pan Dariusz Kujawa o numerze ewidencyinym DOS/15/0823/02

atlres zamieszkania ul. B Prusa 12/7, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnosiaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikpwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnostaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. . 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifiknwanego certyfikatu <3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnoreczaymi }

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inZynieréw Budownictwa www piib org pl lub kontaktujgc sig z biurem wizéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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